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Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-, Überwochungs- und Zertif izieru n gsstel I e

KB-Hoch-21 0463
KLASS I F IZIERU N GS B E RI C HT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 1)

CLASS/F/CATION REPORT
Reaction to fire classification according to EN 13501-1 1)

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung

Description

Klassifizierung
Classification

HUNTER DOUGLAS BV
Piekstraat 2

NL - 3071 EL Rotterdam

"Duett@ Room Darkening FR"

verschiedenfarbige Wabenplissees mit ei
Aluminiumkaschierung in den Hohl
various coloured honey comb window
lamination in the cavities

B - s3,d0

N

,HUN

Berichtsdatum
/ssue dafe

Geltungsd auer / V alidity

26.04.2021

31.03.2026 ') lsiehe Abschnitt 5.1 t confer to section 5.1)

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche
Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
The report compises 5 pages and must not be used or rcprcduced partially or in extracts. For legalrnteresfs, only the
German wording is decisive.

') Ett tgsot-1:2018
2) Verlängerung auf Antrag / Prclongation on reguesf

ffiglääilr egetf Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

notified body: i508 Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
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1. Einführunq I lntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 .2018 zugeordnet
wird.
This classification report defines the classification assigned to the construction product in
accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2.8 / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabeiwurde das Produkt mit den
Produktparametern getestet.
The product is fully described in the fesf reporfs in support of this
section 3.1. The product was fesfed adhering to the following product

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine harmonisierte europäische
technische Spezifikation (2.B. Produktnorm oder EAD).
According to the applicant, the producf rs nof compliant with any harmonised European
technical specification (e.9. product standard or EAD).

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse als Grundlase dieser Klassifizieruns
Test reports and test results as a basis for this classification

3.1. Prüfberichte I Test repofts

Fla ungenut"Duette@ Room Darkening FR"
Wabenplissees mit einer Aluminiumkaschierung in den Hohlkam

comb window blinds with an aluminium lamination in the

=26mm
-<__j/

Breite im gefalteten Zustand
width when folded

= 0,12 mm
Dicke im unverklebten Bereich
thickness in unglued area

Kammerhöhe
chamber height = 18 mm

Kammerbreite
chamber width = 15 mm

Flächengewicht im vollständig gestreckten Zustand
(ca. 55,6 Kammern pro Meter)
weight per unit area in fully stretched state
(approx. 55,6 chambers per meter)

=21291m2

geprüfte Farbvarianten
tesfed colour variants

weiß I white
braun I brown
anthrazit I anthracite

Name des Labors

name of laboratory
Auftraggeber
sponsor

Pnifuerfahren

test method
Prüfbericht, Datum

test repoft, date

Prüfinstitut Hoch
HUNTER DOUGLAS BV
Piekstraat 2
NL-3071 EL Rotterdam

EN rSO 11925-2
(Einzelflammentest /
single flame source test)

PB-Hoch-210461
26.04.2021

EN 13823
(sBr)

PB-Hoch-210462
26.O4.2021

W-FA@ R.vl3

listed
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3.2. Prüferoebnisse / Iesf resu/fs

Prüfverfahren

test method

Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen

number of tests

Prüfergebnis
(Maximalwert)

tesf resu/t
(maximum value)

Grenzwerte
aus EN 13501-1

thresholds acc. to
EN 13501-1

EN lSO
11925-2

Fs 32 140 mm s 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nein
no

Fs Flammenausbreitung [mm]
Flame spread [mm]

Tabelle I Table 1 Prüfergelnis der Kleinbrennerprüfung I result of the single flame source fesf

Pnifuerfahren

test method

Parameter

parameter

Anzahl der
Pnifungen

number of tests

Prüfergebnisse
(Mittelwert)

fest resu/fs
(average value)

Grenzwerte
aus EN 13501-1

fhresho/ds acc. to
EN 13501-1

EN 13823

FlGRAo,zrru
3

(insg. / totalS)

0Ws A2: < 120 Ws
B: < 120 Ws

FlGRAo,+ar 0Ws C: s 250 Ws
D: < 750 Ws

THRooo, 0,2 MJ
A2: < 7,5 MJ

B: s 7,5 MJ

C: s15MJ

SMOGRA 186 m2ls2
s1: s 30 m2/s2

s2: < 180 m2ls2

TSP6ss, 46 m2
s1:

s2:

FDP d0
lno

S

d0:

d1:

d2:

LSF
erfüllt

compliant
Ra n d \Q r P r&EbFE e-re ic r§/
Samplfuge not reached -8/

FlGRAo,«.r

THR6oos

SMOGRA

TSPooos

LSF

FDP:

Erläuterunqen / remarks:

FIGRÄo,zrvu Feuerwachstumswert [Ws] nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,2 MJ
Firc Growth Rate [W/s] after rcaching a THR thrcshold of 0.2 MJ
Feuenrachstumswert [Ws] nach Eneichen des THR-Schwellenwertes 0,4 MJ
Firc Growth Rate [Ws] after reaching a THR thrcshold of 0.4 MJ
Gesamte freigesetzte Wärme während der ersten 600 Sekunden Beflammung [MJ]
Total heat rclease duing the frrct 600 seconds of flame impingement [MJ]
Rauchentwicklungsrate 1m2/s21
Smoke Grcvrth Rate [mVsf
gesamte freigesetäe Rauchmenge während der ersten 600 Sekunden Beflammung [m2]
Total smoke production duing the frrst 600 seoonds of flame impingement [m']
seitliche Flammenausbreitung bis zur Außenkante des langen Probenflügels
lateral spread of flame, reaching the far edge of the large sample wing
brennendes Abtropfen während der ersten 600 Sekunden Beflammung [s]
flaming drcplets I pafticles duing the first 600 seconds of flame impingement [s]

Ermittlung der Parameter SMOGRA und TSPeoo" gemäß EN 13823:2010+41:2014 Abschnitt 4.6.1.2.
Determination of the parameters SMOGRA and TS?oppsBppprdjOg lpENl3823:2010+41:2014 section 4.6.1.2.

Tabelle I Table 2: Prüfergebnisse der SBI Prüfungen / SB/ fesf resu/fs
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4. Klassifizierunq und Anwendunqsqebiet I Classification and field of application

4.1. Klassifizierunq I Classification

Die Klassifizierung ist nach EN 13501 -1.2018, Abschnitt 1 1 erfolgt.
This classification has been carried out acc. to EN 13501-1 :201 8, section 1 1 .

4.2. Anwendunosoebiet I Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genan
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher
die folgenden Endanwendungen gültig:
- Anbringung an Wände und Decken im lnnen-/Außenbereich uJ

F ladu n

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig
- Farbe beliebig

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oder A2-s1,d0

nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 9 mm und eine
Rohdichte von mindestens 653 kg/m3 aufweisen. Der Abstand des Produkts zu
diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind
Untergründe aus Gipsplatten, die nicht in diesem Endanwendungsbereich
mitinbegriffen sind.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as in the fest reporfs listed in section 3.1, and for
the following end use applicaflons:
- Application on walls and ceilings for interior or exterior use.

The classification is also valid for the following product parameters:
- Arbitrary colour
Ihrs c/assfication is valid for the following end use conditions:
- lf fixed in front of underlying materials, fhese have to be at least of class A1

(EN 13501-1) and must have a thickness of at least 9 mm and a gross density of no
/ess fhan 653 kg/m3. The distance of the product to these underlying materials must
be at least 40 mm. Gypsum plasterboards are exempt as undertying materials and
are not included in this end use condition.

5. Einschränkunqen I Limitations

5.'1. Geltunosdauer I Validitv

Die Klassifizierung gilt bis zum auf Seite 1 angegebenem Datum. Sie kann nach einer
Überprüfung des Brandverhaltens verlängert werden. Der Klassifizierungsbericht verliert
außerdem seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemah DIN EN
13501-1 ändern oder ergänä werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der
Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht beijeder Anderung des produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der

tr
t"l
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Brandverhalten

reaction to fire
Rauchentwicklung

smoke production
B ren nendes Abtropfen/Abfallen

flaming droplets

B S 3 t d 0

Ktassifizierung I Classification: B - S3,d0

im

UNGS.

llre+B6 R013
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Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification remains valid no later than until the date sfafed on page 1. lt can be
renewed after re-evaluation of the reaction to fire. This classification also /oses its validity
as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or
amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.
lf the fire behaviour of the product rs nof continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of production process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes this classification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has to be reassessed

5.2. Hinweise I Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Rohdichtenbereichen, Beschichtungen
als in den Abschnitten 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten negativ beeinflusst
werden, so dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in combination with other materials, esp. other suösfrafeVb ackings, air gapsfuoids,
types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings than those given rn secfions
2 and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the
classification assrgned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with
parameters other than those given above has fo öe fesfed and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
Ihrs c/assffication repoft is in no case a subsfitute for any required certification according
to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes (siehe Abschnitt 5.1) und nur vollständig und nach
Form und lnhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without wriften consent of the test laboratory, this test report may only be published or
reproduced during its denoted period of validity (cf. section 5.1), providing that no changes
to appearance or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zerlitlzierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Fladungen ,26.04.2021

Sachbearbeiter
Clerk in charge

Leiter der Prüfstelle /
Head of test laboratory

,ü /1,// 0w W^
(Dipl.-lng. (FH) Andräas(M.Sc. Marius Bulla) Hoch)
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